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mZAZ-lo mZAZ- lo Instrukcja Obstugi — Lista zdarzen

1. Lista zdarzen ARZ.

Rejestrator zdarzeh ARZ umozliwia zapamietanie pojawienie sie réznych sygnatéw okreslonych jako
zdarzenia. Rejestrowane sg m. in.:

- pobudzenie, zadziatanie i odwzbudzenie odpowiednich zabezpieczen,

- przekroczenie nastawy licznikow zadziatan,

- zmiana nastaw, pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wejs¢ sterujgcych,

- zadziatanie przekaznikéw wykonawczych (wyjsciowych),

- kasowanie sygnalizacji wewnetrznej i inne.

Wykaz rejestrowanych zdarzen, dla konfiguracji mZAZ-lo, dostepne w SMiS (ARZ) przedstawiono
ponizej.

Lp. | Nazwa Opis mZAZ-lo
1263-A 0063-A | 0780-A

1. lo>PZ Pobudzenie zbiorcze zabezpieczen lo> . . .
2. lo>ZZ Zadziatanie zbiorcze zabezpieczen lo> . . .
3. lo>Wz Wytgczenie zbiorcze od zabezpieczen lo> . . .
4. lo1>P 1 Pobudzenie 1 stopnia zabezpieczenia lo1> .

5. lo1>P 2 Pobudzenie 2 stopnia zabezpieczenia lo1> .

6. lol1>Z 1 Zadziatanie 1 stopnia zabezpieczenia lo1> .

7. l01>Z_2 Zadziatanie 2 stopnia zabezpieczenia lo1> .

8. lo1>W 1 Wytaczenie od 1 stopnia zabezpieczenia lo1> .

9. lo1>W 2 Wytgczenie od 2 stopnia zabezpieczenia 01> .

10. | lo2>P 1 Pobudzenie 1 stopnia zabezpieczenia 02> .

11. | lo2>P 2 Pobudzenie 2 stopnia zabezpieczenia l02> .

12. | lo2>Z_1 Zadziatanie 1 stopnia zabezpieczenia l02> .

13. | l02>Z 2 Zadziatanie 2 stopnia zabezpieczenia 02> .

14. | lo2>W_1 Wytgczenie od 1 stopnia zabezpieczenia l02> .

15. | lo2>W_2 Wytgczenie od 2 stopnia zabezpieczenia 102> .

16. | lo3>P_1 Pobudzenie 1 stopnia zabezpieczenia 103> . . .
17. | 1o3>P_2 Pobudzenie 2 stopnia zabezpieczenia 103> . . .
18. | 103>Z 1 Zadziatanie 1 stopnia zabezpieczenia 103> . . .
19. | 103>Z 2 Zadziatanie 2 stopnia zabezpieczenia 103> . . .
20. | lIo3>W_1 Wytgczenie od 1 stopnia zabezpieczenia 103> . . .
21. | 1o3>W_2 Wytaczenie od 2 stopnia zabezpieczenia lo3> . . .
22. | lolz>P Pobudzenie zabezpieczenia lolz> .

23. | lo2z>P Pobudzenie zabezpieczenia |02z> .

24. | lo3z>P Pobudzenie zabezpieczenia 103z> . . .
25. | lolz>Z Zadziatanie zabezpieczenia lo1z> .

26. | lo2z>7 Zadziatanie zabezpieczenia l02z> .

27. | lo3z>Z Zadziatanie zabezpieczenia l03z> . . .
28. | lolz>W Wytgczenie od zabezpieczenia lo1z> .

29. | lo2z>W Wytgczenie od zabezpieczenia lo2z> .

30. | lo3z>W Wytaczenie od zabezpieczenia l03z> . . .
31. | 101K>P Pobudzenie zabezpieczenia l01K> .

32. | lo2K>P Pobudzenie zabezpieczenia 102K> .

33. | 103K>P Pobudzenie zabezpieczenia lo3K> . . .
34. | l01K>Z Zadziatanie zabezpieczenia lo1K> .

35. | 102K>Z Zadziatanie zabezpieczenia l02K> .

36. | l1o3K>Z Zadziatanie zabezpieczenia |03K> . . .
37. | 101K>W Wytaczenie od zabezpieczenia l01K> .

38. | lo2K>W Wytgczenie od zabezpieczenia 102K> .

39. | 103K>W Wytaczenie od zabezpieczen 103K> . . .
40. | lolUo>P Pobudzenie zabezpieczenia lolUo> .

41. | 102Uo>P Pobudzenie zabezpieczenia lo02Uo> .

42. | lolUo>Z Zadziatanie zabezpieczenia lo1Uo> .

43. | 102Uo>Z Zadziatanie zabezpieczenia l02Uo> .

44. | lolUo>W Wytaczenie od zabezpieczenia lo1Uo> .

45. | lo2Uo>W Wytaczenie od zabezpieczenia lo2Uo> .

46. | Uo>P Pobudzenie zabezpieczenia Uo> . . .
47. | Uo>Z Zadziatanie zabezpieczenia Uo> . . .
48. | Uo>W Wytaczenie od zabezpieczenia Uo> . . .
49. | Yo3>P Pobudzenie zabezpieczenia Yo3> . . .
50. | Yo3>Z Zadziatanie zabezpieczenia Yo3> . . .
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51. ]| Yo3>W Wytgczenie od zabezpieczenia Yo3> . . .
52. | Yo3K>P Pobudzenie zabezpieczenia Yo3K> . . .
53. | Yo3K>Z Zadziatanie zabezpieczenia Yo3K> . . .
54. | Yo3K>W Wytgczenie od zabezpieczenia Yo3K> . . .
55. | P_K>P Pobudzenie zabezpieczenia kierunkowego P_K> . . .
56. | P K>Z Zadziatanie zabezpieczenia kierunkowego P_K> . . .
57. | P_K>W Wytgczenie od zabezpieczenia kierunkowego P_K> . . .
58. | Z1 P Pobudzenie zabezpieczenia zewnetrznego Z1 . . .
50. | Z2 P Pobudzenie zabezpieczenia zewnetrznego Z2 . . .
60. | Z1 7 Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego Z1 . . .
6l. | Z2 Z Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego Z2 . . .
62. | WZ_Zew Wytgczenie zbiorcze od zabezpieczen zewnetrznych Z1, 722 . . .
63. | PZ Pobudzenie zbiorcze aktywnych zabezpieczen . . .
64. | ZZ Zadziatanie zbiorcze aktywnych zabezpieczen . . .
65. | WZ+imp Wytgczenie zbiorcze impulsowe od aktywnych zabezpieczen . . .
66. | ST1 Pobudzenie wejscia sterujgcego ST1 . . .
67. | ST2 Pobudzenie wejscia sterujgcego ST2 . . .
68. | KAS.WWz Kasowanie sygnalizacji WWZ . . .
69. | KAS. ARZ Kasowanie rejestratora zdarzen . . .
70. | BLOKADA Blokada zbiorcza . . .

Kazda rejestracja zdarzenia powoduje automatyczne generowanie stanu ON (zbocze

narastajgce) i stanu OFF

(opadajgce zbocze). Rozroznia sie 256 zdarzen typu ON i 256 zdarzen typu OFF. Pojemnos$¢ rejestratora

ARZ wynosi 500

zdarzenia ,najstarszego”.

zdarzen. W przypadku zapetnienia rejestratora zdarzen nastepuje nadpisanie

Jezeli zabezpieczenie jest na biezgco obstugiwane przez oprogramowanie zewnetrzne, kolejne
rejestrowane zdarzenia sg przenoszone do pliku utworzonego w podtgczonym komputerze.

2. Lista zdarzen systemowych.

Rejestrator zdarzen systemowych rejestruje zdarzenia zwigzane z dziataniem samego urzgdzenia. Sg
to takie informacje jak: brak lub koniecznos¢ wprowadzenia konfiguracji, wigczenie lub wytgczenie
napiecia zasilajgcego Up, komunikat o btedzie, itp. Zdarzenia systemowe sg rejestrowane niezaleznie

od przyjetej konfiguracji urzadzenia. Pojemnos$¢ rejestratora systemowego wynosi

500 zdarzen.

Wykaz sygnatéw rejestrowanych w rejestratorze systemowym przedstawiono w ponizszej tabeli.

Adres producenta:

Nr Nazwa Opis
1. Power_ON/OFF Wigczenie/Wytgczenie napiecia zasilania
2. mZAZ_ON/OFF Wiagczenie/Odstawienie urzadzenia do pracy
3. MZAZ_Test Przetgczenie urzadzenia w tryb testow.
4. ZmianaNastaw Zmiana nastaw zabezpieczen
5. ZmianaKonf. Zmiana konfiguraciji
6. ER_Nast. (nr funkcji) Btad sumy kontrolnej nastaw funkcji. Restart funkgiji.
7. ER_Konf Btad pliku konfiguracji. Przestawienie urzgdzenia w tryb OFF
8. ER_Reset Reset urzgdzenia.
9. ER_Uz Btad napiecia zasilajgcego
10. ZmianaCzasu Zmiana czasu
11. Kas.ARZ Kasowanie zawartosci rejestratora zdarzenh
12. Kas.WWZ Kasowanie sygnalizacji zakiéceniowej
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e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl
www.zeg-energetyka.pl
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