
ATS-3 - Wariant dwa dopływy + łącznik szyn

ATS-3 - Wariant dwa dopływy jedna sekcja bez łącznika szyn

Zanik napięcia dopływ TPW2

Zanik napięcia dopływ TPW2

SZR odstawiony

SZR odstawiony

Zanik napięcia na szyn. sekcji 1

Zanik napięcia na szyn. sekcji

Zanik napięcia dopływ TPW1

Zanik napięcia dopływ TPW1

SZR nieudany

SZR nieudany

SZR zablokowany

SZR zablokowany

Zanik napięcia na szyn. sekcji 2

Zablokowany od ster. ręcz. ’’wyłącz’’

Zablokowany od zabezpieczeń wyłącz.

Zablokowany od zabezpieczeń wyłącz.


