
Wtyczka P1 Wtyczka A1 

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Wyłącznik ''A''
zamknięty

Wyłącznik ''A''
otwarty

Wyłącznik ''B''
zamknięty

Wyłącznik ''B''
otwarty

Wyłącznik ''S''
zamknięty

Wyłącznik ''S''
otwarty

Blokownie SZR
Kontrola napicia
sterowniczego

SZR
Odstawiony

Wtyczka A2 

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Zbrojenie
wyłącznika ''A''

Gotowość

Zbrojenie
wyłącznika ''B''

Gotowość

Zbrojenie
wyłącznika ''S''

Gotowość

Blokada SZR
od impulsu
ster. wyłącz

Do skasowania

Działanie P.POŻ
Do skasowania

Działanie zab.
wyłącznika

Do skasowania

Obecność nap.
na szynach

sekcji 1

Obecność nap.
na szynach

sekcji 2

Wtyczka Y1 Wtyczka Y2 H1
Alternatywne

sygnały

SZR zablok.
lub brak

zasilania SZR

Zezwolenie
na załączenie

wyłącznika ''A''

Brak gotowości
wyłącznika

sygn. zbiorczy

Brak odwzorow.
stanu

wyłączników

Zablokowany
od zabezpieczeń

wyłącznika

Działanie
PPOŻ

Praca równoległa
dwóch

transformatorów

Zanik napięcia
na szynach

sekcji 1

Zezwolenie
na załączenie

wyłącznika ''B''

SZR uszkodzony
lub brak

zasilania SZR

Impuls
na otwarcie

wyłącznika ''A''

Impuls
na zamknięcie
wyłącznika ''A''

Impuls
na otwarcie

wyłącznika ''B''

Impuls
na zamknięcie
wyłącznika ''B''

Impuls
na otwarcie

wyłącznika ''S''

Impuls
na zamknięcie
wyłącznika ''S''

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

Zezwolenie
na załączenie

wyłącznika ''S''

Sygnalizacja
zadziałania

SZR

Sygnalizacja
nieudanego
cyklu SZR

Zanik napięcia
na dopływie

sygn. zbiorczy

Zanik napięcia
na szynach

sekcji 2

38 155 150

39

147

156

159

13

12

149

88

89

55

161

154

151

104

120

108

122

102

144

N

Zablokowany
od impulsu
sterującego

wyłącz

+ Sterowniczy
odblokowanie
automatyki

SZR

SZR
Odstawiony

Port 1

RX

TX

Wtyczka Z1 

Karta wejść
pomiarowych

230 AC

Pomiar napięcia
na dopływie A
TR1 - faza L1

Pomiar napięcia
na dopływie B
TR2 - faza L1

Pomiar napięcia
na dopływie A
TR1 - faza L2

Pomiar napięcia
na dopływie B
TR2 - faza L2

Pomiar napięcia
na dopływie A
TR1 - faza L3

Pomiar napięcia
na dopływie B
TR2 - faza L3

Asymetria
napięcia A

TR1

Asymetria
napięcia B

TR2

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

+220

+220

+220

+220

-220

-220

-220

-220

Brak zasilania
lub uszkodzenie

SZR

Zasilanie 1

Zasilanie 2

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Karta wyjść
komunikacyjnych

RS-485

Protokół ZEG

IEC 870-5-103

Port 2

Port 3

A 1
B 2
PE 3
A 4
B 5
PE 6

Karta wejść zasilających
220-250 AC/DC

AUTOMATYKA SZR TYP ATS-3
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