
Wtyczka A2 Wtyczka A1 

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Wtyczka A3 

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Wtyczka Y2 - opcjaWtyczka Y1 H1

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

Port 1

RX

TX

Wtyczka Z1 

Karta wejść
pomiarowych

230 AC

SYGNAŁ 1 SYGNAŁ 9 SYGNAŁ 17

SYGNAŁ 18

SYGNAŁ 19

SYGNAŁ 20
Test akust.

Aw

SYGNAŁ 21
Test akust.
Up,Al1,Al2

SYGNAŁ 22
Blokada
akustyki

SYGNAŁ 23
Kasowanie
akustyki

SYGNAŁ 24
Kasowanie

LED

SYGNAŁ 10

SYGNAŁ 11

SYGNAŁ 12

SYGNAŁ 13

SYGNAŁ 14

SYGNAŁ 15

SYGNAŁ 16

SYGNAŁ 2

SYGNAŁ 3

SYGNAŁ 4

SYGNAŁ 5

SYGNAŁ 6

SYGNAŁ 7

SYGNAŁ 8

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

+220

+220

+220

+220

-220

-220

-220

-220

Brak zasilania
lub uszkodzenie

SZR

Zasilanie 1

Zasilanie 2

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Karta wyjść
komunikacyjnych

RS-485

Protokół ZEG
IEC 870-5-103

Port 2

Port 3

A 1
B 2
PE 3
A 4
B 5
PE 6

Karta wejść zasilających
220-250 AC/DC

SYGNAŁ
Aw

SYGNAŁ
Aw

SYGNAŁ
Up

SYGNAŁ
Up

SYGNAŁ
Al1, Al2

SYGNAŁ
Al1, Al2

ZANIK
 ZASILANIA 2

ZANIK
 ZASILANIA 2

POWIELENIE
DO 15

SYGNAŁÓW

POWIELENIE
DO 15

SYGNAŁÓW

ZANIK
 ZASILANIA 1

ZANIK
 ZASILANIA 1

POWIELENIE
DO 15

SYGNAŁÓW

POWIELENIE
DO 15

SYGNAŁÓW

POWIELENIE
DO 15

SYGNAŁÓW

POWIELENIE
DO 15

SYGNAŁÓW

Wtyczka A4 - opcja

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

SYGNAŁ 25

SYGNAŁ 26

SYGNAŁ 27

SYGNAŁ 28

SYGNAŁ 29

SYGNAŁ 30

SYGNAŁ 31

SYGNAŁ 32

SYGNALIZACJA CENTRALNA TYP SC-16


