
Wtyczka A3Wtyczka A1 Wtyczka A2 Wtyczka A4 Wtyczka A5 Wtyczka A6 Wtyczka A7 Wtyczka A8

Wtyczka P1 Wtyczka P2 Wtyczka P3

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Karta wejść
sterowniczych

220-250 AC/DC

Karta wejść
prądowych 1A/5A

Karta wejść
napięciowych 230V AC/DC

Karta wejść
napięciowych 150mV

I (TPW1)
 Faza L1

I (TPW2)
 Faza L1

I (TPW1)
 Faza L2

I (TPW2)
 Faza L2

I (TPW1)
 Faza L3

I (TPW2)
 Faza L3

I (GW)
5A AC

U (TPW1)
 Faza L1
230V AC

U (TPW2)
 Faza L1
230V AC

U (TPW1)
 Faza L2
230V AC

U (TPW2)
 Faza L2
230V AC

U (TPW1)
 Faza L3
230V AC

U (TPW2)
 Faza L3
230V AC

U 220V DC
Sekcja 1

U 220V DC
Sekcja 2

U 24V DC

I bat 1
150mV DC

I bat 2
150mV DC

I bat (24V)
150mV DC

I sek 1
150mV DC

I sek 2
150mV DC

I sek. (24V)
150mV DC

U(GW)
230V AC

Rezerwa

Wyłącznik Q51
zamknięty
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Wyłącznik F1(A)
zamknięty

Wyłącznik F1(A)
zamknięty

Wyłącznik F51(A)
zamknięty

Wyłącznik Q1(A)
zamknięty

Wyłącznik Q52
zamknięty

Wyłącznik F2(B)
zamknięty

Wyłącznik F2(B)
zamknięty

Wyłącznik F52(B)
zamknięty

Wyłącznik Q2(B)
zamknięty

Wyłącznik Q54
zamknięty

Wyłącznik F3(C)
zamknięty

Wyłącznik F3(C)
zamknięty

Wyłącznik F3(D)
zamknięty

Wyłącznik F53(C)
zamknięty

Wyłącznik Q3(C)
zamknięty

Wyłącznik F4(D)
zamknięty

Łącznik szyn
F5(E)

zamknięty

Wyłącznik F54(D)
zamknięty

Wyłącznik Q4(D)
zamknięty

Automatyka
SZR

zablokowana

Automatyka
SZR

uszkodzona

Zadziałanie
SZR

Automatyka
SZR

nieudana

Prostownik
praca z baterii

brak sieci

Prostownik
praca z baterii

brak sieci

Prostownik
praca z baterii

brak sieci

Prostownik
brak ciągłości

obwodów baterii

Prostownik
zwarcie
bateria

rozładowana

Prostownik
brak ciągłości

obwodów baterii

Wyłącznik Q51
otwarty

Wyłącznik F1(A)
otwarty

Wyłącznik F1(A)
otwarty

Wyłącznik F51(A)
otwarty

Wyłącznik Q1(A)
otwarty

Wyłącznik Q52
otwarty

Wyłącznik F2(B)
otwarty

Wyłącznik F2(B)
otwarty

Wyłącznik F52(B)
otwarty

Wyłącznik Q2(B)
otwarty

Wyłącznik Q54
otwarty

Wyłącznik F3(C)
otwarty

Wyłącznik F3(C)
otwarty

Wyłącznik F3(D)
otwarty

Wyłącznik F53(C)
otwarty

Wyłącznik Q3(C)
otwarty

Wyłącznik F4(D)
otwarty

Łącznik szyn
F5(E)

otwarty

Wyłącznik F54(D)
otwarty

Wyłącznik Q4(D)
otwarty

 Zadziałanie zab.
I> Wył. Q51

 Zadziałanie zab.
I> Wył. Q52

System
lokalizacji
doziemień

uszkodzony

System
lokalizacji
doziemień

uszkodzony

Rejestrator
Alarm 1

Rejestrator
Alarm 1

Falownik
alarm

systemowy

Rejestrator
Alarm 2

Rejestrator
Alarm 2

Falownik
praca z baterii

Napięcie
230 AC GW
zadziałanie

bezpiecz.odpł.

Zanik napięcia
zasilania
1 lub 2

Zanik napięcia
na sekcji 1

Zanik napięcia
na sekcji 2

Doziemienie
2 st. < 10 k

Doziemienie
2 st. < 10 k
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Wtyczka Y1 Wtyczka Y2 Wtyczka Y3 Wtyczka Y4

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

Karta wyjść
sterowniczych

i sygnalizacyjnych

SZR
Zablokowany

SZR
Zablokowany

Falownik
praca z baterii

Obniżenie
napięcia
220V DC

Podwyższenie
napięcia
220V DC

SZR
Odblokowany

Falownik
Alarm

systemowy

Podwyższenie
napięcia
220V DC

Zanik napięcia
400/230V AC

dla ośw.
Awaryjnego

Obniżenie
napięcia GW

230 V AC

Prostownik
220V DC

praca z baterii
brak sieci

Prostownik
220V DC

praca z baterii
brak sieci

Obniżenie
napięcia
220 V DC

Podwyższenie
napięcia GW

230 V AC

Prostownik
220V DC

brak ciągłości
obwodów baterii

Podwyższenie
napięcia
220 V DC

Prostownik
220 V DC

praca z baterii
brak sieci

Obniżenie
napięcia
24V DC

Doziemienie
w obwodach

220V DC

Doziemienie
w obwodach

220V DC

Falownik
Alarm

systemowy

Podwyższenie
napięcia
24V DC

Zadziałanie SZR
PW

400/230V AC

Zadziałanie SZR
PW

400/230V AC

Obniżenie
napięcia
24V DC

Prostownik
24V DC

Praca z baterii
brak sieci

Prost. 220V DC
brak ciągłości

obwodów baterii

Prostownik
24V DC

 Praca z baterii
brak sieci

Zanik napięcia
PW

400/230V AC

Doziemienie
w obwodach

220 V DC

Prostownik
24V DC

brak ciągłości
obwodów baterii

Obniżenie
napięcia
220V DC

Wtyczka Z1

Karta wejść zasilających
i sterowniczych
220-250 AC/DC

AC/DC

+220

+220

-220

-220

AC/DC

Kasowanie

Rezerwa

Rezerwa
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Monitoring potrzeb własnych - opis wyprowadzeń
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