
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
211

ASD-2_01

OpracowałSystem kontroli doziemień
220V DC

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ Obwody sterowania
Sprawdził

Rozdzielnica 220V DC

F3

F1

B1 B2

F2

System kontroli doziemień

Sekcja 1 Sekcja 2220V DC 220V DC

C01 C33

Obwód 1 Obwód 33Obwód 2 Obwód 34Obwód n...32 Obwód n...64

C02 C34

Cn...32
Cn...64

-A54

ASD-2

ASD-2

SYSTEM KONTROLI DOZIEMIEŃ SCHEMAT BLOKOWY   -  

Bateria 1 Bateria 2

Zasilanie1 Zasilanie2

GeneratorGenerator
Odwzorowanie stanu

łącznika sekcji

PEPE

PE

PomiarPomiar



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ SYSTEMU KONTROLI DOZIEMIEŃ     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
212

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ

Sprawdził

ASD-2_03

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania

Wtyczka -1AZ Wtyczka -2AZ

Karta wejść
pomiarowych

 1SEKCJA

Karta wejść
pomiarowych

 1SEKCJA

Karta wejść
pomiarowych

 1SEKCJA

Karta wejść
pomiarowych

 1SEKCJA

Wtyczka -3AZ Wtyczka -4AZ

Obwód 1
M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

Obwód 9 Obwód 17 Obwód 25

Obwód 2 Obwód 10 Obwód 18 Obwód 26

Obwód 3 Obwód 11 Obwód 19 Obwód 27

Obwód 4 Obwód 12 Obwód 20 Obwód 28

Obwód 5 Obwód 13 Obwód 21 Obwód 29

Obwód 6 Obwód 14 Obwód 22 Obwód 30

Obwód 7 Obwód 15 Obwód 23 Obwód 31

Obwód 8 Obwód 16 Obwód 24 Obwód 32

Karta wejść
pomiarowych

 2SEKCJA

Karta wejść
pomiarowych

 2SEKCJA

Karta wejść
pomiarowych

 2SEKCJA

Karta wejść
pomiarowych

 2SEKCJA

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

M.
G.

Obwód 1 Obwód 9 Obwód 17 Obwód 25

Obwód 2 Obwód 10 Obwód 18 Obwód 26

Obwód 3 Obwód 11 Obwód 19 Obwód 27

Obwód 4 Obwód 12 Obwód 20 Obwód 28

Obwód 5 Obwód 13 Obwód 21 Obwód 29

Obwód 6 Obwód 14 Obwód 22 Obwód 30

Obwód 7 Obwód 15 Obwód 23 Obwód 31

Obwód 8 Obwód 16 Obwód 24 Obwód 32

Wtyczka -5AZ Wtyczka -6AZ Wtyczka -7AZ Wtyczka -8AZ

M-Sygnal.
Ekran.G-

+
-

M.
G.

W jściee
+/- 12V

S  1EKCJA

Cewka
pomiarowa

M-Sygnal.
Ekran.G-

+
-

M.
G.

W jściee
+/- 12V

S  2EKCJA

Cewka
pomiarowa

Wtyczka YS-1 

Up
Doziemienie

R<30K

Al
Doziemienie

R<<15K

Al
U<198V

Up
U<218V

Al
U>242

Up
U>236

Blokowanie G1

ASD-2
uszkodzony
wyłączony

Karta wyjść sterowniczych
 i sygnalizacyjnych

SEKCJA 1

Wtyczka Z-1 

Karta wejść zasilających
i sterowniczych
220-250 /AC DC

DC

+220

+220

-220

-220

DC

Kasowanie
alarmów

Łącznik sekcji
zamknięty

Łącznik sekcji
otwarty

Blokowanie G1

Blokowanie G2

Zasilanie 1
BATERIA 1

Zasilanie 2
BATERIA 2

Al
Doziemienie

R<<15K

Up
Doziemienie

R<30K

Al
U<198V

Up
U<218V

Al
U>242

Up
U>236

Blokowanie G2

Połączenie
biegunów

baterii
sek1-sek2

Karta wyjść sterowniczych
 i sygnalizacyjnych

SEKCJA 2

Wtyczka -2 YS

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

PE
PE

PE
PE

-
-

-
-

WYJŚCIE
+/- 12V

S  1EKCJA

WYJŚCIE
+/- 12V

S  2EKCJA

GND
SEKCJA 1

GND
SEKCJA 2

Napiecie na
1BATERII 

Napiecie na
 BATERII 2

PE
Generator 1

PE
Generator 2

SEKCJA 1
kompensacja

TEST

SEKCJA 2
kompensacja

TEST

Wtyczka AG-1

Wtyczka 2AG-

Karta generatora
SEKCJA 1

Karta generatora
SEKCJA 2



OBWODY ZASILAJĄCE SEKCJA   1 220V DC

S 1z

S 1z

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 24 25

-F01

+  101FR +  101FT +  111FK +  130FR +  102FX +  102FX

-F02 -F03 -F04 -F05 -F06 -F07 -F08 -F09

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09

01 02 03 04 05 06 07 08 09

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

Obwody sterownicze
podstawowe

rozdzielni 110kV

Obwody sterownicze
rezerwowe

rozdzielni 110kV

Obwody
sygnalizacyjne

rozdzielni 110kV

Zasilanie urządzeń
telemechaniki

Zasilanie obwodów
<+><->

Zasilanie obwodów
/+/ /-/

Zasilanie obwodów
+AwUp - AwUp

Zasilanie obwodów
(+) (-)

Zasilanie obwodów
+/- SZR

11 1 1 1 1 13 34 45 62 2 2 2 2 2

Numer
odplywu

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
213

ASD-2_01

OpracowałSystem kontroli doziemień
220V DC

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ Obwody sterowania
Sprawdził



S 1z

S 1z

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 24 25

-F10 -F11 -F12 -F13 -F14 -F15 -F16 -F17 -F18

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

10 11 12 13 14 15 16 17 18

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa

11 1 1 1 1 11 12 21 22 2 2 2 2 2

Numer
odplywu

OBWODY ZASILAJĄCE SEKCJA   1 220V DC

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
214

ASD-2_01

OpracowałSystem kontroli doziemień
220V DC

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ Obwody sterowania
Sprawdził



S 1z

S 1z

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 24 25

-F19 -F20 -F21 -F22 -F23 -F24 -F25 -F26 -F27

C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
215

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

Numer
odplywu

OBWODY ZASILAJĄCE SEKCJA   1 220V DC

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa

11 1 1 1 1 11 12 21 22 2 2 2 2 2

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



S 1z

S 1z

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 24 25

-F28

+  123FR

-F29 -F30 -F31 -F32

-F33

-F34 -F35

C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35

28 29 30 31 32 F3

F3p1 F3p2

33 34 35

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
216

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC CLS6

C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

Zasilanie
z baterii
220V DC

Zasilanie
z baterii
220V DC

Numer
odplywu

S 2z

S 2z

OBWODY ZASILAJĄCE SEKCJA   1 I 2 220V DC

ASD-1

Z1 7

Z1 8 Z1   10

Z1 9

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Odwzorowanie
łącznika szyn

Obwody sterownicze
podstawowe

rozdzielni 110kV

Obwody sterownicze
rezerwowe

rozdzielni 110kV

Obwody
sygnalizacyjne

rozdzielni 110kV

11 1 1 1 11 12 21 22 2 2 2 2

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



S 2z

S 2z

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 24 25

-F36 -F37 -F38 -F39 -F40 -F41 -F42 -F43 -F44

C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44

36 37 38 39 40 41 42 43 44

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
217

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

RezerwaRezerwaRezerwaRezerwaRezerwa Rezerwa Rezerwa

11 1 1 1 1 13 34 45 62 2 2 2 2 2

Numer
odplywu

OBWODY ZASILAJĄCE SEKCJA   2 220V DC

Obwody LRW
rozdzielni 110kV

Zasilanie obwodów
/+/ /-/

+  123FR +  113FK

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



S 2z

S 2z

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 24 25

-F45 -F46 -F47 -F48 -F49 -F50 -F51 -F52 -F53

C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53

45 46 47 48 49 50 51 52 53

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
218

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

11 1 1 1 1 13 34 45 62 2 2 2 2 2

Numer
odplywu

OBWODY ZASILAJĄCE SEKCJA   2 220V DC

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



S 2z

S 2z

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 24 25

-F54 -F55 -F56 -F57 -F58 -F59 -F60 -F61 -F62

C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62

54 55 56 57 58 59 60 61 62

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
219

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

11 1 1 1 1 13 34 45 62 2 2 2 2 2

Numer
odplywu

OBWODY ZASILAJĄCE SEKCJA   2 220V DC

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



S 2z

S 2z

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 24 25

-F63 -F64

C63 C64

63 64

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2110

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

CLS6
C10/2-DC

CLS6
C10/2-DC

11 3

Z-1  1

Z-1  2

AG-1 1 AG-2 1

AG-1 2 AG-2 2AG-1 3 AG-2 3

Z-1  5 Z-1  11 Z-1  13

Z-1  12 Z-1  14

Z-1  7

Z-1  8

Z-1  9

Z-1  10 Z-1  6

Z-1  4Z-1  3

ASD-2

42

Numer
odplywu

OBWODY ZASILAJĄCE SEKCJA   2 220V DC

Rezerwa Rezerwa PE PE

PE

PE PE

Kontrola
obwodów
napięcia
sekcja 1

Kontrola
obwodów
napięcia
sekcja 2

Zasilanie z  2baterii

Zasilanie systemu kontroli
doziemień -2ASD

Kasownie
alarmów

Łącznik
sekcji

zamknięty

Łącznik
sekcji

otwarty
Blokada

G1
Blokada

G2

S1 S2 S3F3p1 F3p2

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



OBWODY SYGNALIZACYJNE  2 sekcja 1ASD- OBWODY SYGNALIZACYJNE  2 sekcja 2ASD-

1 2

USZKODZ.
LUB

 .BRAK ZAS
2ASD-

Za wysokie
napięcie
baterii Up

U>

Za wysokie
napięcie
baterii Up

U>

Za wysokie
napięcie
baterii Al

U>>

Za wysokie
napięcie
baterii Al

U>>

Działanie
Up
R<

Działanie
Up
R<

Działanie
Al

R<<

Blokowanie
G1

Blokowanie
G2

Połączenie
biegunów

baterii
sek1 - sek2

Działanie
Al

R<<

Za niskie
napięcie
baterii Al

U<<

Za niskie
napięcie
baterii Al

U<<

Za niskie
napięcie
baterii Up

U<

Za niskie
napięcie
baterii Up

U<

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(+)

(-)

ASD-2 ASD-2

A1 A1

K71 K81
R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

R15-3P
220VDC

K72 K82K73 K83K74 K84K75 K85K76 K76K77 K87K78 K88

A1 A1A1 A1A1 A1A1 A1A1 A1A1 A1A1 A1

A2 A2A2 A2A2 A2A2 A2A2 A2A2 A2A2 A2A2 A2

POTRZ.
WŁASNE

220V DC

SZAFA FC 2

ZASILANIE (+)(-)

RPW DC DC  220 V 

YS-1  15 YS-2  1YS-1  3 YS-2  5YS-1  5 YS-2  7

YS-1  6 YS-2  8YS-1  8 YS-2  10YS-1  10 YS-2  12YS-1 1  2 YS- 12  4YS-1 1  4 YS- 12  6YS-1  2 YS- 42  

YS-1  7 YS-2  9YS-1  9 YS-2  11YS-1  11 YS-2  13YS-1 1  3 YS- 12  5YS-1 1  YS- 32  

YS-1  4 YS-2  6YS-1  16 YS-2  2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2111

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA    -  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2112

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

Przekładnik C01

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C05

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C02

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C06

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C03

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C07

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C04

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C08

1 2 3 4
+ - GM.

AG-1 13

ASD-2

AZ-1 1

AZ-1 2

AZ-1 4 AZ-1 6

AZ-1 5 AZ-1 7 AZ-1 9 AZ-1 11 AZ-1 13 AZ-1 15

AZ-1 8 AZ-1 10 AZ-1 12 AZ-1 14 AZ-1 16

AZ-1 3

AG-1 14

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA    -  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2113

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

Przekładnik C09

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C13

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C10

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C14

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C11

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C15

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C12

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C16

1 2 3 4
+ - GM.

ASD-2
AZ-2 1

AZ-2 2 AZ-2 4 AZ-2 6

AZ-2 5 AZ-2 7 AZ-2 9 AZ-2 11 AZ-2 13 AZ-2 15

AZ-2 8 AZ-2 10 AZ-2 12 AZ-2 14 AZ-2 16

AZ-2 3

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA    -  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2114

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

Przekładnik C17

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C21

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C18

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C22

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C19

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C23

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C20

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C24

1 2 3 4
+ - GM.

ASD-2
AZ-3 1

AZ-3 2 AZ-3 4 AZ-3 6

AZ-3 5 AZ-3 7 AZ-3 9 AZ-3 11 AZ-3 13 AZ-3 15

AZ-3 8 AZ-3 10 AZ-3 12 AZ-3 14 AZ-3 16

AZ-3 3

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA    -  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2115

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

Przekładnik C25

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C29

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C26

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C30

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C27

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C31

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C28

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C32

1 2 3 4
+ - GM.

ASD-2
AZ-4 1

AZ-4 2 AZ-4 4 AZ-4 6

AZ-4 5 AZ-4 7 AZ-4 9 AZ-3 11 AZ-4 13 AZ-4 15

AZ-4 8 AZ-4 10 AZ-3 12 AZ-4 14 AZ-4 16

AZ-4 3

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA    -  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2116

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

Przekładnik C33

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C37

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C34

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C38

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C35

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C39

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C36

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C40

1 2 3 4
+ - GM.

AG-2 13

ASD-2

AZ-5 1

AZ-5 2

AZ-5 4 AZ-5 6

AZ-5 5 AZ-5 7 AZ-5 9 AZ-5 11 AZ-5 13 AZ-5 15

AZ-5 8 AZ-5 10 AZ-5 12 AZ-5 14 AZ-5 16

AZ-5 3

AG-2 14

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA    -  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2117

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

Przekładnik C41

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C45

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C42

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C46

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C43

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C47

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C44

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C48

1 2 3 4
+ - GM.

ASD-2
AZ-6 1

AZ-6 2 AZ-6 4 AZ-6 6

AZ-6 5 AZ-6 7 AZ-6 9 AZ-6 11 AZ-6 13 AZ-6 15

AZ-6 8 AZ-6 10 AZ-6 12 AZ-6 14 AZ-6 16

AZ-6 3

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA    -  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2118

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

Przekładnik C49

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C53

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C50

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C54

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C51

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C55

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C52

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C56

1 2 3 4
+ - GM.

ASD-2
AZ-7 1

AZ-7 2 AZ-7 4 AZ-7 6

AZ-7 5 AZ-7 7 AZ-7 9 AZ-7 11 AZ-7 13 AZ-7 15

AZ-7 8 AZ-7 10 AZ-7 12 AZ-7 14 AZ-7 16

AZ-7 3

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA    -  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2119

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

Przekładnik C57

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C61

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C58

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C62

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C59

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C63

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C60

1 2 3 4
+ - GM.

Przekładnik C64

1 2 3 4
+ - GM.

ASD-2
AZ-8 1

AZ-8 2 AZ-8 4 AZ-8 6

AZ-8 5 AZ-8 7 AZ-8 9 AZ-8 11 AZ-8 13 AZ-8 15

AZ-8 8 AZ-8 10 AZ-8 12 AZ-8 14 AZ-8 16

AZ-8 3

-A54

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



KOORDYNACJA WEJŚĆ WYJŚĆ PRZEKŁADNIKÓW SEKCJA ASD    -  1/2 - kontrola sprawności systemu -1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ASD-2

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2120

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

C01

C33

C17

C49

C02

C34

C18

C50

C03

C35

C19

C51

C04

C36

C20

C52

C05

C37

C21

C53

C06

C38

C22

C54

C07

C39

C23

C55

C08

C40

C24

C56

C09

C41

C25

C57

C10

C42

C26

C58

C11

C43

C27

C59

C12

C44

C28

C60

C13

C45

C29

C61

C14

C46

C30

C62

C15

C47

C31

C63

C16

C48

C32

C64

AG-1 9

AG-2 9

AG-1 10

AG-2 10

-A54

-A54

Kontrola sprawności
systemu

-2ASD

Kontrola sprawności
systemu
-2  Sekcja 1ASD

Kontrola sprawności
systemu
-2 Sekcja 2ASD System kontroli doziemień

220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01



OPISY DIOD LED SYGNALIZACJA AUTOMATYKI ASD   -   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Projektował

Skala
---

Zmiana 

ArkuszyArkuszRysunek nrSymbol obiektu: -1ETP
2121

Opracował

Rozdzielnia 110/15kV  - __________GPZ
Sprawdził

System kontroli doziemień
220V DC

Obwody sterowania
ASD-2_01

SEKCJA 2SEKCJA 1

SEKCJA 1


