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Zanik napięcia
pomiarowego

SN1

Zanik napięcia
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Regulator napięcia tranformatora ARN-T

Wtyczka U52

Wejście
prądowe SN1

5A

Wejście
prądowe SN2

5A

Wejście
pomiarowe SN1

100V AC

Wejście
pomiarowe SN2

100V AC

Karta wejść pomiarowycych
do 250 AC



Blokada nadnapięciowa - on

Blokada podnapięciowa - on

Blokada podnapięciowa - off

Blokada nadnapięciowa - off

Zaczep skrajny dolny - wczesne ostrz.

Zaczep skrajny górny - wczesne ostrz.

ARN uszkodzony

ARN uszkodzony

Regulacja napięcia w dół

Regulacja napięcia w dół

Regulacja napięcia w górę

Regulacja napięcia w górę

ARN tryb automatyczny

ARN tryb automatyczny

Bank nastaw 1

Bank nastaw 1

Bank nastaw 2

Bank nastaw 2

Bank nastaw 3

Bank nastaw 3

Bank nastaw 4

Bank nastaw 4

Bank nastaw 5

Bank nastaw 5

Bank nastaw 6

Bank nastaw 6

Zablokowana regulacja nap. w górę

Zablokowana regulacja nap. w górę

Zanik zasilania w obwodzie 1 

Zanik zasilania w obwodzie 1 

Zanik zasilania w obwodzie 2

Zanik zasilania w obwodzie 2

Ciągła praca przełącznika zaczepów

Ciągła praca przełącznika zaczepów

Zaczep skrajny górny

Zaczep skrajny górny

Odchyłka napięcia w górę

Odchyłka napięcia w górę

Zanik napięcia pomiarowego SN2

ARN zablokowany - sygn. zbiorczy

Regulacja napięcia względem SN1

ARN zablokowany - sygn. zbiorczy

Zanik napięcia pomiarowego SN1

Zanik napięcia pomiarowego SN

Regulacja napięcia względem SN2

Zablokowana regulacja nap. w dół

Zablokowana regulacja nap. w dół

Regulacja napięcia względem SN1

Blokada nadnapięciowa U>>

Blokada nadnapięciowa U>>

Nieprawidłowy kod numeru zaczepu
Zanik napięcia odwzorowania kodu 24V 

Nieprawidłowy kod numeru zaczepu
Zanik napięcia odwzorowania kodu 24V 

Sygnalizacja Up

Sygnalizacja Up

Sygnalizacja Al

Sygnalizacja Al

Bieg przełącznika zaczepów

Bieg przełącznika zaczepów

Zaczep skrajny dolny

Zaczep skrajny dolny

Odchyłka napięcia w dół

Odchyłka napięcia w dół

Blokada podnapięciowa U<<

Blokada podnapięciowa U<<

Awaria 400V AC zasilania PZ

Awaria 400V AC zasilania PZ

Blokada nadprądowa I>

Blokada nadprądowa I>


